
入札仕様書 

 

この仕様書は、有料老人ホーム サンライズ朝霧（以下｢施設｣という。）の簡易陰圧装置導入

に必要な事項について示すものである。 

 

1. 件 名  

簡易陰圧装置導入 

 

2. 工事場所 

 兵庫県明石市大蔵谷奥１－５ 

 有料老人ホーム サンライズ朝霧 

 

3. 施行時期 

  令和５年 7 月１５日から令和５年８月３１日まで 

 

4. 条件等 

（１）設置機器 

商 品 数量 

日本無機株式会社 PFF-0091-PDF 2 

（２）その他  

① 入札価格は搬入取付費用、撤去廃棄費用を含む合計価格とする。（税込み表記）なお、入

札書とともに、それぞれの内訳金額がわかる見積書を提出すること 

② 作業終了後は、職員に納入物品の取り扱い説明等を行うこと 

③ 発生した梱包材料及び不用材等は、納入業者の責任において適正に処分すること 

 

   

5. 入替作業等における注意事項  

（１）入替方法及び留意点 

① 作業を行う際、業務に影響を及ぼす場合又は及ぼす恐れがある場合は、事前に現場の施設

職員の指示に従うこと 

②  搬入・搬出に伴う、車両の駐車場所、搬入・搬出場所及び経路等については施設と打合せ

を行い、施設の指示に従うこと 

③  作業において、施設に重大な損失等与えた場合は、施設と協議のうえ、至急原状回復を行

うこと  



④  施設内作業において知り得た個人情報などを口外してはならない。その職を解かれた場合

も同様とする  

 

6. 保証調達物品の保証期間中に発生した故障で、落札者の業務上の不備によると認められる

故障及び発注者の過失によらない故障は、速やかに無償で修復すること。なお、落札者の

業務上の不備と認められる故障は、当該保証期間終了後も無償で修復を行うこと。 

 

7. その他  

① この仕様書に定めのない事項については、その都度、施設と納入業者とが協議して 取り決 

めるものとする  

② 入札書等の作成及び提出等に関する経費は、納入業者の負担とする  

③ 入札書の提出にあたって知り得た内容については、守秘義務を課す 

④ 提出された書類は返却しない 

 

8.  工事仕様 

① ブース内の陰圧排気を HEPA フィルターで行っておること（陰圧装置で CDC 感染対策要件を

満たしていること、陰圧化する際に差圧 2.5Pa 以上を連続して実現可能であること） 

② 排気ダクト接続を窓部分ですること（壁に穴を空けるダクト接続は不可） 

③ 原状復帰が可能であること（陰圧装置を取り外した場合に、設置前の状況に戻すことがで

きる。さらに再度使用が可能なこと）別紙参照 

④ 商品に不具合等があった場合には、修理等の対応を迅速に行えること   

         

 9. 提出物 

 

着工書類については以下のものを提出すること。  

・工事工程表 

・報告書（工事写真）２部  

・取扱説明書  

・保証書  

 

 

 

 

 

 

 


